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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISI{

NOx a CO zo spaPovacich zariadeni na zemny plyn — kotlov K1 a K2 vo Vyhrevni ¢. 1
a kotla K2 vo Vyhrevni & 3 v Kysuckom Novom Meste

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria/ Narodna energeticka spolo¢nost’ a.s.

oprdvnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Laboratérium emisnych merani

zdakona ¢, 137/2010 Z.z.: Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO: 43769233

Cislo spravy: ~ 11/115/2015 Ddtum: 15.01.2016

Prevddzkovatel’: KYSUCA s.r.0., Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
ICO: 31 593 488

Miesto/lokalita: Vyhreviia €. 1 a Vyhreviia €. 3 — Trstie, Kysucké Nové Mesto

Druh oprdvneného merania: Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliginy, ktorou je

vyjadreny emisny limit a hodnoty suvisiacej referenénej veliginy, ktora
sa vztahuje priamo na emisie podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona
€. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni zékona &. 318/2012 Z.z. a zékona &.

180/2013 Z.z.
Cislo objedndvky: T20151162
Datum objedndvky: 20.11.2015
Deri opravneného merania: 1.22.12.2015

Osoba zodpovednd za oprdavnené Ing. Jan Kérmendy, r. narodenia 1972
meranie — vedici technik podla rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej
§ 20 ods. 3 zdkona & 137/2010 Z.z.:  osoby &. 37885/2014 zo dita 7. augusta 2014

Sprdava obsahuje: 12 stran

5 priloh

Ucel oprivneného merania:
Periodické opravnené meranie tidajov o dodrzani ureného emisného limitu pre NOx a CO zo spal'ovacich
zariadeni podl'a § 9 ods. 5 pism. ¢) bod 1 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z..
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Stihrn 4
Prevddzka Vyhreviia €. 1, Kysucké Nové Mesto | VAR PCZ: 0020007
y prevadzka: 24 h/deti, 7 dni/tyzden, vykonovo sezénna (zima/leto),
Cas prevddzky technol6gia: emisne viacrezimova (palivo: ZPN; reguldcia vykonu zmenou

spalovacich podmienok v horéku), kontinudlne emisne ustalena

Zdroje / zariadenia vzniku emisit

1. spalovacie zariadenie — kotol K1 (komin 15 m)
2. spalovacie zariadenie — kotol K2 (komin 15 m)

Merané zlozky NOx ako NO,, CO
Vysledky merania hmotnostna koncentracia zlozky v spalinich v mg.m-
Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisiy ; E
Y — Priemernd hfu{nota Maxtmu’m. Emisny lzznft ReZim s 'nfyvy:mmt Upozornenie na
- N (koncentrdcia) (koncentrdcia) | (koncentrdcia) emisiami stilad S wesitlal
[mg/m’]) [mg/m ]V [mg/niP]Y? [@no / nie]

Cas (reZim) prevdidzky:

zemny plyn naftovy 100 %; 86 % menovitého tepelného prikonu

Zdroje / zariadenia vzniku emisir:

spal'ovacie zariadenie — kotol K1 (komin 15 m)

NOx ako NO, | 2 157 158 200 nie® stlad
CO 2 <5,0 <5,0 100 nie¥ sulad
Cas (retim) previdzky: zemny plyn naftovy 100 %; 26 % menovitého tepelného prikonu
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: spalovacie zariadenie — kotol K1 (komin 14 m)

NOx ako NO; | 2 185 186 200 ano® sulad
Cco 2 <50 <50 100 ano® salad
Cas (reZim) prevddzky: zemny plyn naftovy 100 %; 76 % menovitého tepelného prikonu
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: spalovacie zariadenie — kotol K2 (komin 15 m)

NOx ako NO, | 2 158 159 200 nie® sualad
Cco 2 <5,0 <5,0 100 nie> salad
Cas (reZim) prevddzky: zemny plyn naftovy 100 %; 32 % menovitého tepelného prikonu
Zdroje / zariadenia viniku emisir: spalovacie zariadenie — kotol K2 (komin 14 m)

NOx ako NO, | 2 195 195 200 ano® salad
CcO 2 <5,0 <5,0 100 ano® salad

D Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, kyslik referenény 3 % objemu.
2 Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené bode 3.2 IV. &asti prilohy &. 4 k vyhlaske MZP SR & 410/2012 Z.z.
%) 76 a 86 % menovitého tepelného prikonu — vy3Sie emisie pri menovitom tepelnom prikone (priloha &. 2 &ast’ B Siesty bod pism. b) bod

1a &ast’ A deviaty bod vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z.).

26 a 32 % menovitého tepelného prikonu — vy§Sie emisie pri najniZzSom povolenom tepelnom prikone (priloha & 2 &ast’ B Siesty bod
pism. b) bod 2 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z.).

%) Poziadavky dodrZania emisného limitu ustanovené v § 18 ods. 2 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z.
N — pocet jednotlivych hodndt meranych emisnych veligin

Poucenie o platnosti
upozornenia na
sulad/nesulad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania a nazor

o sulade/nesulade objektu opravneného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st
stthlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia podl'a veobecne zaviznych
pravnych predpisov a ani nezakladaja narok na vydanie sithlasu.




